RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
NON ISPEZIONABILI CON AUTOMEZZI

RETI DISTRIBUZIONE
Codice Impianto 34687
Impianto lvrea (TO)
Comuni Banchette - Ivrea - Pavone C.se - Lessolo - Castellamonte - Torre C.se - vialfre
Tipo gas distribuito Metano

[Data inizio ispezione: | 20/12/2022 | Data fineispezione: |~ 27/12/2022 |
|Iipezione eseguita con: ] Mezzi pedonali ]
Rete Media pressione verificata [m] 3307 P [bar] 5 Rif. All. 2
Rete Media pressione verificata [m] 1327 P [bar] 0,5 Rif. All. 2
Totale rete MP verificata [m] 4634

Rete Bassa pressione verificata [m] 620 P [bar] 0,02 Rif. All. 2
[Dispersioni rilevate n° 0 [ Rif. | 1

|Strumento utilizzato per la ricerca:

Cercafughe Huberg Metrex mat. 18133.17 - tarat.14/07/2022 I

Addetto incaricato dell'intervento:

Nome Cantignano Martino R.

Firma

Fip

v



Allegato 2 PEAD FE | tor | Tor
data MP MBP BP MP MBP BP || apmp | BP
BANCHETTE 20/12/2023 I
VIA CASTELLAMONTE 69| 0 69
VIA CIRCONVALLAZIONE 33 0 23
VIA PAVONE 32 0 32
VIA PISTONI 28 0 28
VIA TESTA 25 25 0
VVF 74 74 0
IVREA 20/12/2023
CANTON MORETTI 362 362 0
CT. GETTO 91 91 0
VIA PAVONE-IVREA 355 355 0
VIA TORINO 131 131 0
VIALE KENNEDY 202 202 0
CORSO JERVIS 47 0 47
VIA PAVONE 109| 0 109
VIA PISTONI 126 0 126
PAVONE C.SE 20/12/2023
B.TA SCARIONE 109 109 0
VIA CIRCONVALLAZIONE 176 0 176
VIA PIAZZO 21 21 0
VIALE PAPA GIOVANNI XXI1t 55 5% 0
MONTE NAVALE 312 312 0
VIA IVREA 30 30 0
LESSOLO 20/12/2023
VIA ARDUINO CASALE 147 147 0
VIA ISOLA 209 209 0
VIA IV NOVEMBRE 30 30 0
SALITA A BROSSO 738 738 0
CASTELLAMONTE 27/12/2023
VIA PRANZALITO-FR.S.GIOVANNI 290 290 0
TORRE C.SE 27/12/2023
STR. S. MARTINO 1033 1033 0
VIALFRE' 27/12/2023
C.NE ANDRINA 41 41 0
VIA CIRCONVALLAZIONE 26 26 0
VIA SILVA 98 98 0
VIA S.MARTINO 254 254 0




